
Zapytania z 22.08.2014 roku cd2.
do przetargu na przebudowę oczyszczalni ścieków w Zduńskiej Woli

Odpowiedzi

Ad 1. Transformatory 2x630 kVA, moc zamówiona 2x450 kW  - zapas mocy do 
mocy zamówionej 20kW

Ad 2. Zbudowany bazowy system SCADA (WinCC) na Oczyszczalni Ścieków w 
Zduńskiej Woli posiada odpowiednią ilość zmiennych projektowych do rozbudowy 
oczyszczalni w kolejnym etapie (około 4000 zmiennych pozostało do 
wykorzystania).

Ad 3. Tak wymagane jest oświetlenie


