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Pytania i odpowiedzi do SRVZ na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulieaeh: 
Prostej i Grzybowej oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej na dzialee nr ew. 336/1, 
336/2 przy ulicy Opiesbiskiej w Zdunskiej Woli" 

Pytanie: 
1. Czy zamawiajacy uzna za rownowaZne studzienki z tworzywa sztucznego o grednicy 

DN1000 i DN1200 jako rownowatne do studzienek betonowych. Studzienki z 
tworzywa charakteryzujk sic odpornogciftna agresywne grodowisko, s latwiejsze 
w montatu i zapewniajk calkowitg szczelno§e wicc nadajk sic lepiej do stosowania 
w systemach kanalizacyjnych nii studzienki betonowe. 

Odpowiedi: 
1. Zamawiajqcy nie uzna studzienek z tworzywa sztucznego o rednicy DN1000 i DN1200 

za rownowatrie do studni betonowych. 
Zamawiajkcy wymaga zastosowania studni betonowych o grednicy DN 1200. 


